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PREFEITURA MUNICIPAL
ARROIO DO MEIO / RS

ADMINISTRAGAO :

2017 - 2020

RUA MONSENHOR JACOB SEGER | 186 | FONE 051 3716-1166

ARROIO DO MEIO | RS

RESP PROJETO:

RESP. EXECUGCAO:

PROPRIETARIO:

NOME - ENDERECO:

SECRETARIA DE OBRAS
Prédio da Secretaria

Fachada Norte

Escala

1:50

PRANCHA:

01 | PLANTAS BAIXAS, FACHADAS, CORTES

DESENHO:

Thais/Catiane

DATA:

10/2017

ESCALA:

1/50

A CONSTRUIR:

63,06m?
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Entrada de aguavem Projeto Hidrossanitario
do medidor, @ 25mm Escala 1:50
QUADRO DE CARGAS
r j‘ b | circuito |'uminacéo| Tomadas | Tomadas [ Total [ Condutor | Disjuntor
\ | Ircuto | (1oow) | (100W) |Espec (W)| (W) (mm?) (A)
} | 01 10 1000 2x2,5 15
| ==t N } 02 _ 18 1800 2x2,5 15
\
| \ CD1 03 _— 15 1500 2x2,5 15
\ )
} | 04 Geladeira 1 600 2x2,5 15
\ L 05 Split 3 4500 2x2,5 15
X [ 1 1
8 | TOTAL 9400
2
3 k1 |
ol 1 |
M |
Q
g} } \ LEGENDA DE SIMBOLOGIA REGIONAL | RS
ug
E‘ ‘ Simbol D L Altura Caixa
T \ A - ¢ i 100 x 100
" ATA | 01 00w/ Ponto de luz incandescente no teto Pé direito octogonal
QoW Sala Secretario
} ﬁ A: 18,70m? } 02| —O |Interruptor simples 1,20 100 x 50
‘ I
| = v } 03| = |Interruptor duplo 1,20 100 x 50
\ ] \
‘ 3 | 04 —D Interruptor simples com tomada comum bipolar 1,20 100 x 50
\ \
\ | 05 —|> Tomada bipolar baixa na parede 0,30 100 x 50
\ \
| | 06 —> Tomada especial para SPLIT 2,30 100 x 50
\ \
\ ; ; i 0,30
‘ 1 } 07 —» Tomada baixa seguida de outra tomada baixa 0'30 100 x 50
e g | . - . 1,10
\«%: '-T | 08 —» Tomada média seguida de outra tomada média 110 100 x 50
} & } 09| M |Centro de Distribuigao (CD) 1,20 100 x 100
\ .
‘ } 10 Conduto embutido no teto e na parede 1,20 100 x 100
| \
| ~ ‘ 11 Conduto de entrada 1,20 100 x 100
| Recgpgdo |
: s m?2
\ A \ 12 —|— Conduto com condutor fase 1,20 100 x 100
\ \
\ | 13 —r— Conduto com condutor neutro 1,20 100 x 100
3 \
\ \ 14 |—L—| conduto com condutor retorno 1,20 100 x 100
I A]A A[A) |
| 00w/ T QoW | 15 |—J——| Conduto com condutor aterramento 1,20 100 x 100
Vem do existente - - - - - _
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Thais

DATA:
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